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2 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

STAROSTWO POWIATOWE
wSEERPCU
ul. Swietokrzyska 2a

08.-200 SLE RP.C
“tal.ffax 24 275-91-00




Lédz, dnia 4.12.2000r.

Lodzki Urzad Wojewddzki
w t.odzi

GP.U.7131.107/00

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust. ! pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994y,
Prawo budowlane (Dz.U.Nr &9, poz. 414 z pdin. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzentej § Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r, w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (DzU. z 1995r. Nr 8, poz. 3R),
po ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentdéw, Ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania uprawnien
budowlanych oraz po zlozeniu w dniu 20.11.2000r. egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje

Panu Piotrowi Lukaszowi Pietrzakowi
inz. elektrykowi
ur, 16 kwietnia 1969r,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid, 107/00/WE

(¢ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ
w zakresie :
sieci, instalacji i nrzadzen elekirycznych i elektroenergetyeznych

Cd niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w terminie czternastu dni od dnia jej
dorgezenia, /

Olrzymuie:
1} Piotr Pietrzak
ul. Czajkowskiego & m.46
92-511 Lod# '
2) a/a.

00926 Yol ol Finirkewska 1M
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

1OD-IAK-8MK-QQY *

Pan Piotr PIETRZAK ¢ numerze ewidencyjnym LOD/IE/1737/02

adres zamieszkania ul. Smolika 63, 91-357 £.6di

jest cztonkiem todzkie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatuy w dniu 2016-12-23 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady t6dzkiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami whasnorgeznymt,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zadwiadezeniu mozna sprawdzlé za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stranie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregows] lzby Inzynieréw

Budownictwa,

i os! reglitiny

e
Wiy PlabnC




3 ZAMAWIAJACY

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc.

4 LOKALIZACJA

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, oraz dziatki

o nr ewid. 130/2 w miejscowosci Studzieniec.
STAROETWE POWTATOWE
wSIERPCU
ul. Swigtokrzyska 2a

08,200, 5.LE BRP.G
5 ZAKRES OPRACOWANIA ol o B4 57E-DA-O0

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany dla obiektu Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu.'

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

e Zaprojektowanie systemu dedykowanej i gwarantowanej instalacji zasilajgce]
dla:
Systemu Integrujgcego SMS (SSP, CCTV oraz SSWIN),
Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP),
Systemu Telewizji Dozorowej (CCTV IP},
Systemu DECT,
Systemu Nagtosnienia

UWAGA:

Uiyte w Dokumentacji nazwy marek/firm, wyrobdw, urzadzen czy technologii, nalezy
traktowad w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych, jako informacje natemat
oczekiwanego standardu i poziomu jakosci oraz funkcjonalnodci, a nie $cisle jako wyréh
konieczny do uzycia. Ze wzgledu na specyfike projektu i ztozono$é zastosowanych rozwigzan
(zgodne z oczekiwaniami Zamawiajacego) wybiegajgcych poza powszechnie stosowane
rozwigzania techniczne oraz koniecznosc¢ spetnienia innych norm i przepiséw wynikajacych z
obstugi i bezpieczedstwa obiektu muzealnego mozliwe jest zastosowanie innych
réwnowaznych wyrobéw budowlanych i technologii, ktdrych zastosowanie zagwarantuje
petng funkcjonalnosé systemdw zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajgcego oraz spefnienie

warunkow podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunkéw ustawy
5




o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu, jakosci oraz

funkcjonalnodci takiej samej lub wyzszej okreslonej w dokumentacji projektowej.

6 PODSTAWA OCPRACOWANIA

Opracowanie zostato wykonane na podstawie nastepujgcych elementéw:

e Umowa z Inwestorem {Zamawiajacym).

¢ Obowigzujace przepisy budowlane. - STARGSTWE POWIATOWE
. \ " . wSIERPCU
s  Wytyczne konsultantéw w zakresie funkcji specjalnych. ul. Swietokrzyska 2a

) 06.-.200 SLE RP.C
o Dokumentacja geodezyjna, mapy do celdw formalno prawnyshifax 24 275-91-00

¢ Wytyczne Inwestora.
e Polskie Normy:

PN-HD 60364-5-51:2011
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogélne

PN-HD 60364-5-52:2011
instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$é¢ 5-52: Dohdr i montaz wyposaienia
elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i monta wyposazenia elektrycznego
—~ Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposaZenia elektrycznego
— Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-5-54:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia —~ Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody pofaczen ochronnych

PN-HD 60364-4-443:2016-03




Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czedé: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi

PN-HD 60364-6:2016-07

instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

STAROSTWO POWTATOWT

W SIERPCU
ul. Swigtokreyska 2a

7 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU '?ﬁ.’?’éff %4735{}-% ﬁpdg‘?

Obiekt stanowi zespdl chatup, budynkéw gospodarski, dworskich, technicznych,
sakralnych, administracyjnych, wystawienniczych oraz magazyny zbioréw.
Dodatkowo zostang ustawione na terenie stupy na potrzeby systeméw CCTV IP, DECT oraz

Nagtodnienia.

8 WYMAGANIA TECHNICZNE

Instalacja jest oddzielona od innych instalacji zasilajacych juz od poziomu gtéwnej tablicy
elektrycznej nN (ozn. ,7G") w budynku ,H".
Dzieki zastosowaniu centralnego zasilacza UPS o mocy 30kVA instalacja dedykbwana

stanowi gwarantowane zrédto energii elektryczne;.

8.1 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ukladem sieciowym instalacji zasilania dedykowanego jest uktad z wydzielonym
przewodem ochronnym (TN-S).

Podstawowe zabezpieczenie przed porazeniem realizuje sie poprzez izolacjg roboczg kabli
i urzadzen. '

Jako ochrone dodatkows dla WLZ (linii zasilajacych) przyjeto zabezpieczenie przez szybkie
wylgczenie. Natomiast dla obwoddw odbiorczych jako ochrong dodatkowg przyjmuje sig
szybkie wytaczenie napiecia zasilajgcego, realizowane za pomoca wytgcznikdw instalacyjnych
nadpradowych wraz z wytacznikami ochronnymi réznicowo-pradowymi o znamionowym

pradzie réznicowym 30 mA.




8.2 Ochrona przeciwprzepigciowa

Z uwagi na wystepujace w budynku drogie urzadzenia elektroniczne oraz mozliwosc¢
niezadzialania zabezpieczeri nadpradowych oraz réinicowopradowych w przypadku
wystapienia przepie¢ powodowanych czynnosciami  taczeniowymi, wytadowaniami
atmosferycznymi, elektrycznoscig statyczng zastosowano ochrone przeciwprzepigciowy
ukfadu zasilania i sterowania urzadzeri elektrycznych. W tym celu w rozdzielniach
komputerowych zaprojektowano ochronniki przeciwprzepigciowe klas)gWBfrC.

STAROSTWO POWIATOWE
. r o p s wRIERPCU
8.3 Jakos¢ i pewno$¢ zasilania ul. Swiatokrzyska 2a
’ ' _ ' 08.-200. S1E RP.C

Ze wzgledu na wymog wysokiej pewnosci zasilania systemoéw CCTRE-ARix SEANIKS-SHAB0

zaprojektowano ich zasilanie z wykorzystaniem zasilacza UPS o czasie autonomii 10 minut. -

Przy projektowaniu uktadu zasilania zatozono tez, ze spadek napiecia zasilajacego nie

bedzie w zadnym punkcie systemu wiekszy niz 5% (AU < 5%).

8.4 Uszczelnienia przepustow kablowych przez §ciany i stropy

W celu zamkniecia przejs¢ kabli przez $ciany | stropy uniemozliwiajgc rozprzestrzenienie
si¢ ta drogg ognia i dymu na inne pomieszczenia i strefy pozarowe zastosowano system
uszczelnierr, odpowiedni dla materiatu w ktdérym wykonano przepust i jego odparnosci

ogniowej.




9 STRUKTURA DEDYKOWANE] INSTALACJI ZASILAJACE])

9.1 Opis ogblny

Schemat blokowy struktury dedykowanej instalacji zasilajacej przedstawia rysunek ELE-1.0

Schemat Ogdiny Instalacji Elektrycznej.
W cate] instalacji obowigzujacym uktadem sieciowym bedzie TN-S.

Instalacja elektryczna zasilania dedykowanego jest przeznaczona do zasilania

nastepujgcych instalacji, zainstalowanych na terenie Muzeum:
STARUSTWO POWIATOWE

- system telewizji przemystowej CCTV w SIERPCU
ul. Swistokrzyska 2a
- system sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN R-200 SLERPC

tel ffax 24 275-01-00)
- system telefonii bezprzewodowej DECT

Instalacja elektryczna zasilania dedykowanego jest niezaleina od innych elektrycznych
instalacji budynkowych juz od poziomu rozdzielni gtéwne] nN budynku ,H” (ozn. ,TG"). Z
istniejacego pola zasilajgcego w tej rozdzielni zasilana jest rozdzielnia gtéwna instalacji
dedykowanej R.UPS, bedgca réwnoczesnie rozdzieln.ia stuzgcy do podiaczenia do instalacji
centralnego zasilacza UPS o mocy 30kVA, pracujacego w uktadzie 3/1, co pozwoli na
réwnomierne obcigzenie faz zasilajgcych. Dzieki zastosowaniu UPS instalacja bedzie Zrédtem

takie napiecia gwarantowanego z czasem autonomii ok. 10 minut.

9.2 Struktura instalacji zasilania dedykowanego
Ze wzgledu na rozlegtoé¢ terenu, jaki instalacja zasilania dedykowanego obejmuje swoim
" dziataniem, struktura zasilania jest kilkustopniowa i obejmuje:
- pola zasilajgce w tablicy gtéwnej nN budynku ,,H” - TG
- centralny zasilacz bezprzerwowy UPS
- rozdzielnice zasilacza UPS
- rozdzielnie strefowe
- podrozdzielnie strefowe
- skrzynki zasilajgce

- obwody odbiorcze

Z tablicy gtéwnej TG budynku ,H” zasilana jest rozdzielnia gldéwna instalacji dedykowanej

R.UPS.

5




Rozdzielnia R.UPS zasila rozdzielnie strefowe zasilania dedykowanego (kazda rozdzielnia
strefowa zasila inng czes$C obszaru Muzeum). Rozdzielnice strefowe maja nastepujace
tokalizacje:

- rozdzielnia R.1: Budynek ,H". Serwerownia,

rozdzielnia R.2: Il. Zespdt karczemny,

STAROSTWO POWIATOWE
- rozdzielnia R.3: Budynek ,B”. Posterunek Ochrony, AU
ul. Swigtokrzyska 2a
- rozdzielnia R.4: Budynek ,D”. Konserwatorski, OR.-200 3.1 E RP.C

tel.ffax 24 275.91-60
- rozdzielnia R.5: V. Zagroda z lzdebna,

Rozdzielnie strefowe R.1 - R.4 zasilajg skrzynki zasilania dedykowanego, z ktérych zasilane
sq obwody zasilania dedykowanego urzadzen systemdw CCTV oraz SSWiN.

Rozdzielnia strefowa R.5 zasila podrozdzielnie strefowe zasilania dedykowanego;
podrozdzielnia R.5.8 zasila dodatkowa podrozdzielnig strefowa R.5.8.3.

Skrzynki zasilajgce zasilania dedykowanego zasilane sg z podrozdzielni strefowych a z nich

zasilane sg obwody zasilania dedykowanego urzadzen systemdw CCTV oraz SSWiN.

9.3 Tablica gléwna nN budynku ,H” - TG

W tablicy gtéwnej TG nN budynku ,H” nalezy zainstalowal zabezpieczenia WLZ
zasilajgcych rozdzielnie R.UPS. Ze wzgledu na zaprojektowany typ urzadzenia UPS,
zaprojektowano dwa tory zasilajgce rozdzielnie R.UPS:

- tor gtéwny (3-fazowy): 3* LgY 1x25mm? (L1, L2, L3), kidry jest wykorzystywany w trybie
normalnej pracy UPS; wéwczas wszystkie 3 fazy sg obcigzone réwnomiernie;

- tor obejéciowy (1-fazowy): 2* LgY 1x50mm? (.1, N}, ktéry jest wykorzystywany w stanach
awaryjnych pracy UPS; w takim przypadku zasilanie systemdw obcigza jedynie faze L1.

Dodatkowo pomiedzy rozdzielnig TG a rozdzielnig R.UPS nalezy zainstalowaé przewdd

ochronny PE.

9.4 Tor gtéwny zasilania RUPS

Do zasilania toru gtdwnego (3-fazowego) nalezy wykorzystad istniejgce pole rezerwowe nr
16 (podstawa 3-biegunowego- roztgcznika bezpiecznikowego 160A). Roziacznik zostanie
wyposazony we wktadki topikowe 80A, typ gG.

Dla potrzeb toru gltéwnego zasilania R.UPS z tablicy TG do rozdzielni R.UPS zasilacza UPS
zaprojektowano WLZ: 3* LgY 1x25mm? (L1, L2, L3).
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9,5 Tor obejéciowy zasilania R.UPS
Do zasilania toru obejsciowego (1-fazowego) nalezy wykonaé nowe pole {podstawa 1-
biegunowego roztacznika bezpiecznikowego 160A). Roztacznik zostanie wyposazony we
wktadke topikowg 1604, typ gG.
Dla potrzeb toru obejéciowego (by-passu) zasilania R.UPS z tablicy TG do rozdzielni R.UPS
zasilacza UPS zaprojektowano WLZ: 2* LgY 1x50mm? (L1, N}. STARGETOE POWIATOWE
wSITERPCU

9.6 Przew6d ochronny ul ég&gmgﬂzéséapﬁg

Dodatkowo pomiedzy szyng uziemiajaca rozdzielni TG a rozdzielnig Ry s e%@ﬁﬁ?gf\?

przewdd ochronny LgY 1x50mm? (PE) z izolacja w kolorze zétto-zielonym.

9.7 Rozdzielnia zasilacza UPS: R.UPS
Schemat rozdzielni R.UPS jest przedstawiony na rysunku ELE-3.0 Schematy rozdzielni
elektrycznych.
Rozdzielnia R.UPS ma nastepujgce funkcje:
- zabezpieczenie oraz serwisowy uktad obejsciowy (by-pass) dla centralnego zasilacza
UPs
- zabezpieczenia WLZ dla rozdzielni strefowych zasilania dedykowanego
Zlokalizowana jest w pomieszczeniu Serwerowni i miesci¢ sie bedzie w obudowie
nascienne] o odpowieniej wielkosci, przy uwglednieniu 20% zapasu.
Zainstalowano w niej aparaty stanov\riqce zabezpieczenie oraz serwisowy ukfad obejsciowy
(bypass) zasilacza UPS oraz aparaty zabezpieczajgce WLZ do poszczegélnych rozdzielni

zasilania dedykowanego R.1 — R.5 — rozigezniki bezpiecznikowe z wkiadkami topikowymi typu

gl

9.8 Centralny zasilacz bezprzerwowy (UPS)

W celu zapewnienia instalacjom CCTV ora-z SSWIN zasilania o odpowiednich parametrach
i pewnosci, zaprojektowano do zasilania catej instalacji dedykowanej zasilacz bezprzerwowy
{(UPS) o0 moey 30kVA oraz czasie autonomii 10 minut przy 100% obcigzeniu.

Urzadzenie jest wyposazone w karte zdalnego zarzadzania poprzez sie¢ komputerowq
(SNMP) oraz w wyltacznik awaryjnego wytaczenia urzadzenia UPS (EPO), ktéry nalezy
zainstalowaé przy gtéwnym wytaczniku zasilania budynku ,,H”. Linie sygnatowg pomigdzy UPS

a EPO utozyé kablem ognioodpornym PH90, np. typu HDGs 2x1.
il




Urzadzenie zlokalizowane jest w pomieszczeniu Serwerowni; tym samym co rozdzielnia
R.UPS. Oprécz samego urzadzenia w pomieszczeniu znajda sie akumulatory zapewniajace jego
autonomie.

Do obstugi UPS {odtgczenie zasilacza od instalacji oraz przejécie na zewngtrzny uktad
obejéciowy) zastosowane zostana roztgczniki izolacyjne.

Lokalizacje zasilacza UPS oraz stojaka bateryjnego w Serwerowni przedstawia rysunek ELE-

4.0 Rozmieszczenie urzqdzen w pomieszczeniu Serwerowni.

STAROETWE POWIATOWE
wSIERPCU
ul, Swietokrzyska 2a
08200 S.LE R PG

) ‘w24 2FR-O1-00
UWAGA: tal ffax 24 275-01-00

Ze wzgledu na straty cieplne w urzadzeniu nalezy zatozy¢, ze jest on Zrodiem ciepta 2,35kW
i w zwiazku z powyiszym zapewni¢ odpowiedniag klimatyzacjg pomieszczenia Serwerowni w
celu utrzymania odpowiedniej temperatury pracy dla urzadzenia i akumulatorow.

Optymalna prace urzadzenia zapewnia temperatura 20-252C (maksymalna dopuszczalna:

02C-352C) oraz wilgotnos¢ wzgledna < 95%.

9.9 Rozdzielnia strefowa R.1

Schemat rozdzielni strefowej R.1 jest przedstawiony na rysunku ELE-3.0 Schematy
rozdzielni elektrycznych.

Rozdzielnia strefowa R.1 jest zlokalizowana w pomieszczeniu Serwerowni, tym samym co
rozdzielnia R.UPS zasilacza UPS. Mieéci sie w obudowie natynkowej o IP20; jej lokalizacje
przedstawia rysunek ELE-2.0 Trasa przewoddéw w kanalizacji teletechnicznej.

Dla potrzeb rozdzielni doprowadzono do niej WLZ z rozdzielni zasilacza UPS (R.UPS): kabel
YKYzo 3*35mm?,

Zabudowanych bedzie w niej 11 obwodow 1-fazowych:

- 2 obwody odbiarcze zasilania szaf serwerowych ,A” i ,B”, zabezpieczone wytgcznikami
nadpradowymi z cztonem réznicowopradowym:

R.1.1: Budynek "H".~ listwa zasilajaca w 19” szafie serwerowej ,A” (0zn. GPD.A)

R.1.2 Budynek "H" - listwa zasilajgca w 19” szafie serwerowej ,B” {ozn. GPD.B)

- 9 gbwoddéw WLZ, zabezpieczonych rozigcznikami bezpiecznikowymi z wktadkami gl,

ktére zasilajg skrzynki zasilania dedykowanego:
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R.1.3 Budynek "G" — skrzynka zasilania dedykowanego
R.1.4 Budynek "C" Administracyjny

R.1.5 Budynek "H" Centrum konferencyine

R.1.6 Budynek "1" Dziatu Etnograficznego

R.1.7 XVI Zespodt Dworski — Dwor

R.1.8 XVI Zespot Dworski - Kaplica

STAROSTWO POWIATOWE
R.1.9 Stup S07 wEIERPCU
ul. Swietokrzyska 2a
R.1.10 Stup S08 ' 02.-200. SLERP.C

t&l.ffax 24 275-91-00
R.1.11 Stup 509

Lokalizacje 19” szaf serwerowych ,A” i ,B” przedstawia rysunek ELE-4.0 Rozmieszczenie
urzqdzei w pomieszczeniu Serwerowni. Lokalizacje skrzynek zasilania dedykowanego

przedstawia rysunek ELE-2.0 Trasa przewoddw w kanalizacji teletechnicznej.

9.10 Rozdzielnia strefowa R.Z

Schemat rozdzielni strefowej R.2 jest przedstawiony na rysunku ELE-3.0 Schematy
rozdzielni elektrycznych.

Rozdzielnia strefowa R.2 jest zlokalizowana na terenie If - Zespotu Karczemnego; jej
lokalizacje przedstawia rysunek ELE-2.0 Trasa przewoddw w kanalizacji tefetechnicznej. Miesci
sie w obhudowie wolnostojgce] o [P55.

Dla potrzeb rozdzielni doprowadzono do niej WLZ z rozdzielni zasilacza UPS (R.UPS): kabel
YKYza 3*16mm?,

Zabudowanych bedzie w niej 8 obwodéw WLZ, 1-fazowych, zabezpieczonych

rozfacznikami  bezpiecznikowymi z wktadkami gl, ktére zasilajg skrzynki zasilania

dedykowanego:
R.2.1 Il Zesp6t Karczemny - Chatupa z Drwat
R.2.2 Il Zesp6t Karczemny - Karczma z Sochocina
R.2.3 [ Mtyn

R.2.4 Stup S36
R.2.5 Stup 37
R.2.6 Stup 538

R.2.7 Stup SO1
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R.2.8 Stup Studzieniec

Lokalizacje skrzynek zasilania dedykowanego przedstawia rysunek ELE-2.0 Traso

przewddéw w kanalizacji teletechnicznej.

9.11 Rozdzielnia strefowa R.3

Schemat rozdzielni strefowej R.3 przedstawia rysunek ELE-3.0 Schematy rozdzielni
elektrycznych.

Rozdzielnia strefowa R.3 jest zlokalizowana przy scianie budynku ,B”; jej lokalizacje
przedstawia rysunek ELE-2.0 Trasa przewoddw w kanalizacji teletechnicznej. Miesci sig w
obudowtie wolnostojacej o IP55. Dla potrzeb rozdzielni doprowadzono do niej WLZ z rozdzielni
zasilacza UPS (R.UPS): kabel YKYzo 3*16mm?2.

Zabudowanych bedzie w niej 9 obwodéw 1-fazowych: STAROSTWO FOWIATDWE

. I . w SITERBCU

- 2 obwody odbiorcze zasilania szaf serwerowych, zabezplecm_ngwi\g APk,

. _— 08,200 SLERPG
nadpradowymi z cztonem rdznicowopradowym: “tasl ffax P4 27R-04-00

R.3.1: Budynek "B" - listwa zasilajaca w 19” szafie systemu CCTV IP

R.3.2: Budynek "B" — listwa zasilajgca w 19" szafie systemu SMS

- 7 obwodéw WL2Z, zabezpieczonych roztacznikami bézpiecznikdwymi z wihktadkami gL,

ktére zasilaja skrzynki zasilania dedykowanego:

R3.3 Budynek "B" - Posterunek Ochrony
R3.4 Budynek "A" - Kasa

R3.5 Stup S06

R3.6 Stup S44

R3.7 Stup 532

R3.8 Stup 533

R3.9 Stup 534

Lokalizacje skrzynek zasilania dedykowanego przedstawia rysunek ELE-2.0 Trasa

. przewodow w kanalizacji teletechnicznej.
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9.12 Rozdzielnia strefowa R.4

Schemat rozdzielni strefowe] R.4 przedstawia rysunek ELE-3.0 Schematy rozdzielni
elektrycznych. Rozdzielnia strefowa R.4 jest zlokalizowana przy Scianie budynku ,D”; jej
lokalizacje przedstawia rysunek ELE-2.0 Trasa przewoddw w kanalizacji teletechnicznej. Miesci
sie w obudowie wolnostojgcej o IP55.

Dla potrzeb rozdzielni doprowadzono do niej WLZ z rozdzielni zasilacza UPS (R.UPS): kabel
YKYzo 3*16mm?,

Zabudowanych bedzie w niej 9 obwoddw 1-fazowych, zabezpieczonych roztgeznikami
bezpiecznikow—ymi z wktadkami gL, ktdre zasilaja skrzynki zasilania dedykowanego:

R.4.1 Budynek "D"

R.4.2 Budynek "E"

R.4.3 Budynek "F"

R.4.4 Budynek Wiaty wSIERPCU
ui. Swiqtmjfrzyslca 2a
R.AS Stup S02 09200 SLEBRPGC

tel. ffax 24 2780100
R.4.6 Stup $03

R.4.7 Stup S04
R.4.8 Stup 505
R.4.9 Stup 535

Lokalizacje skrzynek zasilania dedykowanego przedstawia rysunek ELE-2.0 Traso

przewoddw w kanalizacji teletechnicznej.

9.13 Rozdzielnia strefowa R.5

Schemat rozdzielni strefowej R.5 przedstawia rysunek ELE-3.0 Schematy rozdzielni
elektrycznych.

Rozdzielnia strefowa R.5 jest zlokalizowana na terenie V- Zagrodo z [zdebna; jej iokalizacje
przedstawia rysunek ELE-2.0 Trasa przewoddw w kanalizacji teletechnicznef. Miesci sig w
obudowie wolnostojgcej o IP55.

Dla potrzeb rozdzielni doprowadzono do niej WLZ z rozdzielni zasilacza UPS (R.UPS): kabel
YKYz0 3*35mm2,

Zabudowanych bedzie w niej 8 obwoddw 1-fazowych, zabezpieczonych roztgcznikami

bezpiecznikowymi z wkiadkami gL, ktére zasilajg podrozdzielnie strefowe:
15
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R.5.1 V Zagroda z lzdebna

R.5.2 VIl Zagroda z Rzeszotar Zawad
R.5.3 IX Zagroda z Ostrowa

R.5.4 Xl Zagroda z Ligdwka

R.5.5 X{ll Zagroda z Rzeszotar Chwat

STAROSTWES POWIATOWY
R.5.6 X1V Zagroda z Rembowa wSTERPCYU
ul. Swigtokrzyska 2a
R.5.7 XVII Dwodr z Uniszek Zawadzkich 08.-.200. S0 E BRP.C

“tal.ffax 24 275-61-00
R.5.8 Droga

Lokalizacje podrozdzielni strefowych przedstawia rysunek ELE-2.0 Trasa przewoddw w

kanalizacji teletechnicznej.

9.14 Podrozdzielnie strefowe

Podrozdzielnie strefowe wystepuja w ukfadzie zasilania z rozdzielnicy strefowej R.5.
Stanowig element posredni pomiedzy rozdzielnicg strefowag R.5 a skrzynkami zasilania
dedykowanego.

Lokalizacje podrozdzielni strefowych przedstawia rysunek ELE-2.0 Trasa przewodow w

kanalizacfi teletechnicznej.

9.14.1 Podrozdzielnia strefowa R.5.1

Schemat podrc;idziefni strefowéj”R.S.l przedstawia“};/;r;hék EVLVI;‘;3.O Schematy rozdz”féir'}rrf;
elektrycznych.

Podrozdzielnia strefowa R.5.1 jest zlokalizowana na terenie V — Zagroda z lzdebna; jej
lokalizacje przedstawia rysunek ELE-2.0 Trasa przewoddw w kanalizacji teletechnicznej. Miesci
sie w obudowie wolnostojgcej o IP55.

Dla potrzeb rozdzielni doprowadzono do niej WLZ z rozdzielni strefowej 5.5 kabel YKYzo
3*10mm?,

Zabudowanych bedzie w niej 9 obwodéw 1-fazowych, ktére zasilajg skrzynki zasilania

dedykowanego:
R.5.1.1 Il Koscidt - Kosciot
R.5.1.2 Il Kasciot - Dzwonnica

R.5.1.3 IV Zagrodaz Rempiha - Chatupa
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R.5.1.4  VZagrodaz lzdebna - Chatupa
R.5.1.5 VI Zagroda z Czermna - Chatupa
R.5.1.6  StupS10

R.5.1.7  Stup S11

R.5.1.8  Stup 512

R.5.1.9  StupSi3

Lokalizacje skrzynek zasilania dedykowanego przedstawia rysunek ELE-2.0 Traso
przewodow w kanalizacji teletechnicznej.

STAROSTWO POWIATOWE
wSTERPCU

| Swiatokrzyska 2
9.14.2 Podrozdzielnia strefowa R.5.2 gé?%giﬁ? ?é%@p“%

kA DA 2750100

Schemat podrozdzielni strefowrej R.5.2 pr.zedstawiaﬁrysunek ELE-3.0 Schematy rozdzielni
elektrycznych. |

Podrozdzielnia strefowa R.5.2 jest zlokalizowana na terenie VIl — Zagroda z Rzeszotar
Zawad; jej lokalizacje przedstawia rysunek ELE-2.0 Trasa przewoddw w kanalizocji
teletechnicznej.

Mieéci sie w obudowie wolnostojacej o IP55. Dla potrzeb rozdzielni doprowadzono do niej
WLZ z rozdzielni strefowej 5.5 kabel YKYzo 3*10mm?.

Zabudowane beda w niej 4 obwody 1-fazowe, ktére zasilajg skrzynki zasilania
dedykowanego:

R.5.2.1 VIl Zagroda z Rzeszotar Zawad - Chatupa

R.5.2.2  StupS14

R.5.2.3  Stup 39

R.5.2.4  Stup 5S40

Lokalizacje skrzynek zasilania dedykowanego przedstawia rysunek ELE-2.0 Trasa

przewoddw w kanalizacji teletechniczney.

9.14.3 Podrozdzielnia strefowa R.5.3
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Schemat podrozdzielni strefowej R.5.3 przedstawia rysunek ELE-3.0 Schematy rozdzielni
elektrycznych. Podrozdzielnia strefowa R.5.3 jest zlokalizowana na terenie IX — Zagroda z
Ostrowa; jej lokalizacje przedstawia rysunek ELE-2.0 Trasa przewoddw w kanalizacji
teletechnicznej.

Miesci sie w obudowie wolnostojgcej o IP55. Dla potrzeb rozdzielni doprowadzono do niej
WLZ z rozdzielni strefowe] 5.5 kahel YKYzo 3*10mm?,

Zabudowanych bedzie w niej 6 obwodow 1-fazowych, ktdre zasilg skrzynki zasilania

dedykowanego:
R.5.3.1  IXZagroda z Ostrowa - Chalupa
R.5.3.2 X Zagroda z Dzierzazni - Chatupa SEAR(‘?T&% g%%%*r@vm

ul. Swistokrzysla 9a
00.-200 SLERPC
el .ffax 24 97E-Q1.00F

R.5.3.3 X Zagroda z Dzierzazni - Spichlerz
R.5.3.4 X Zagroda z Dzierzazni - Gotebnik
R.5.3.5  Stup S15
R.5.3.6  Stup S16

Lokalizacje skrzynek zasilania dedykowanego przedstawia rysunek ELE-2.0 Traso

przewodow w kanalizacji teletechnicznej.

9.14.4 Podrozdzielnia strefowa R.5.4

Schemat podrozdzieIr‘lmims;r:;a}owej R.5.4 przedstawia rysunek ELE—3OSchematy mz&zielni
elektrycznych.

Podrozdzielnia strefowa R.5.4 jest zlokalizowana na terenie X| — Zagroda z Ligéwka; jej
lokalizacje przedstawia rysunek ELE-2.0 Trasa przewoddw w kanalizacji teletechnicznej.

Miesci sie w obudowie wolnostojacej o IP55. Dla potrzeb rozdzielni doprowadzono do niej
WLZ z rozdzielni strefowej 5.5 kabel YKYzo 3*10mm?,

Zabudowane beda w niej 2 obwody 1-fazowe, ktdre zasily skrzynki zasi.lania
dedykowanego:

R.5.4.1 Xl Zagroda z Ligdwka - Chatupa

R.5.42  Stup S17

Lokalizacie skrzynek zasilania dedykowanego przedstawia rysunek ELE-2.0 Trasa

przewodow w kanalizacji teletechnicznej.
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9.14.5 Podrozdzielnia strefoWa R.5.5

WSCVhérrrnat podrozdzielni strefowe]j R.5.5 przedstawia rysunek ELE-3.0 S;:Hémat.? r.c;z:&;}élnf
elektrycznych. Podrozdzielnia strefowa R.5.5 jest zlokalizowana na terenie Xl — Zagroda z
Ligowka; jej lokalizacje przedstawia rysunek ELE-2.0 Trasa przewodow w kanalizacji
teletechnicznej.

Miesci sie w obudowie wolnostojacej o IP55. Dla potrzeb rozdzielni doprowadzono do niej
WLZ z rozdzielni strefowe]j 5.5 kabel YKYZ0 3%10mm?2.

Zabudowanych bedzie w niej 5 obwoddw 1-fazowych, ktére zasilg skrzynki zasilania

dedykowanego:
R.5.5.1  XIll Zagroda z Rzeszotar Chwat - Chatupa
STAROSTWO FOWIATOWE
R.5.5.2  Xlll Zagroda z Rzeszatar Chwat - Stodota w SIERPFCY
ul. Swietokrzyska 2a
R.5.5.3 Xl Chatupa z Jonnego 00.-.200 SLERP.GC

“tel.fax P4 27R-01-00
R.5.5.4  .Stup 518

R.5.5.5  Stup 519

Lokalizacje skrzynek zasilania dedykowanego przedstawia rysunek ELE-2.0 Trosa

przewoddw w kanalizacji teletechniczney.

09.14.6 Podrozdrzielnia strefowa R.5.6

Schemat podrozdzielni strefowej R.5.6 przedstawia rysunek ELE-3.0 Schematy rozdzielni

elektrycznych.

Podrozdzielnia strefowa R.5.6 jest zlokalizowana na terenie XIV- Zagroda z Rembowa; jej
lokalizacje przedstawia rysunek ELE-2.0 Trasa przewodow w kanalizacji teletechniczne;.

Miesci sie w obudowie wolnostojgcej o IP55. Dla potrzeb rozdzielni doprowadzono do niej
WLZ z rozdzielni strefowej 5.5 kabel YKYzo 3*%10mm?2,

Zabudowanych bedzie w niej 11 obwoddw 1-fazowych, ktére zasilg skrzynki zasilania
dedykowanego:

R.5.6.1  XIV Zagroda z Rembowa - Chatupa

R.5.6.2  XIV Zagroda z Rembowa - Wiatrak

R.5.6.3 XV Chatupa ze Stupii

R.5.6.4  Stup S21
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R.5.6.5  Stup S22
R.5.6.6  Stup 526
R.5.6.7 Stup S27
R.5.6.8 Stup 528

R5.6.9  Stup S29 STAROSTWO POWIATOWE
WSTERECY
R.5.6.10 Stup S30 ul. Bwietokrzyska 2a
09200, SUE RP.C
R.5.6.11 Stup S31 tel.ffax 24 275-a1.00

Lokalizacje skrzynek zasilania dedykowanego przedstawia rysunek ELE-2.0 Traso

przewoddw w kanalizacji teletechnicznef.

9.14.7 Podrozdzielnia strefowa R.5.7

Schemat podrozdzielni strefowej R.5.7 przedstawia rysunek ELE-3.0 Schematy rozdzielni

elektrycznych.

Podrozdzielnia strefowa R.5.7 jest zlokalizowana na terenie XVIII — Dwor z Uniszek
Zawadzkich; jej lokalizacje przedstawia rysunek ELE-2.0 Trasa przewoddw w kanalizacji
teletechnicznej.

Miesci sie w obudowie wolnostojacej o IP55. Dla potrzeb rozdzielni doprowadzono-do niej
WILZ z rozdzieini strefowe] 5.5 kabel YKYzo 3*10mm?.

Zabudowane hedg w niej 4 obwody Ii-fazowe, ktdre zasila skrzynki zasilania
dedykowanego:

R.5.7.1  XVIIl Dwér z Uniszek Zawadzkich - Chatupa

R.5.7.2  XVIll Dwor z Uniszek Zawadzkich - Chatupa - rack 19"

R.5.7.3  Stup §23

R.5.7.4 Stup 524

R.5.7.5  Stup $25

Lokalizacje skrzynek zasilania dedykowanego przedstawia rysunek ELE-2.0 Trousa

przewoddw w kanalizacji teletechnicznej.

9.14.8 Podrozdzielnia strefowa R.5.8
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Schemat podrozdzielni strefowej R.5.8 przedstawia rysunek ELE-3.0 Schematy rozdzielni
elektrycznych.

Podrozdzielnia strefowa R.5.8 jest zlokalizowana na terenie XVIII — Dwdr z Uniszek
Zawadzkich; jej lokalizacje przedstawia rysunek ELE-2.0 Traso przewoddw w kanalizac)i
teletechnicznej.

Miesci sie w obudowie wolnostojacej o IP55. Dla potrzeb rozdzielni doprowadzono do niej
WLZ z rozdzielni strefowej 5.5 kabel YKYzo 3*16mm?.

Zabudowane beda w niej 3 obwody 1-fazowe, ktdre zasila:

- skrzynki zasilania dedykowanego: STAROSTWO POWIATOWE
wEIERPCU
R.5.8.1  StupS41 ul. Swigtokrzyska 2a
08.-.200. SIE RP.C
R.5.8.2 S’rup S20 tel ffax 24 278 G100y

- dodatkowaq podrozdzielnie strefowa:

R.5.8.3 XVII Polana

Lokalizacje skrzynek zasilania dedykowanego i dodatkowej podrozdzielni strefowe]

przedstawia rysunek ELE-2.0 Trasa przewoddw w kanalizacfi teletechnicznej.

9.14.9 Podrozdzielnia strefowa R.5.6.3

Schemat podrozdzielni st;éfowej R583przedstaWIa rysunek ELE-3.0 Schenﬁé& rozdzre!nt
elektrycznych.

Podrozdzielnia strefowa R.5.8.3 jest zlokalizowana na terenie XVII — Polana; jej lokalizacje
przedstawia rysunek ELE-2.0 Trasa przewoddw w kanalizacji teletechnicznej. Miesci sig w
obudowie wolnostojacej o IP55. Dla potrzeb rozdzielni doprowadzono do niej WLZ z rozdzieini
strefowej R.5.8 kabel YKYzo 3*10mm?,

Zabudowane bedg w niej 3 obwody I1-fazowe, ktdre zasila skrzynki zasilania
dedykowanego:

R.5.8.3.1 XVIl Polana - WC

R.5.8.3.2 Stup S42

R.5.8.3.3 Stup $43

Lokalizacje skrzynek zasilania dedykowanego i dodatkowe] podrozdzielni strefowe]j

przedstawia rysunek ELE-2.0 Trasa przewoddw w kanalizacji teletechnicznej.
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9.15 Skrzynki zasilajace

Schematy skrzynek zasilajgcych przedstawia rysunek ELE-3.0 Schematy rozdzielni

elektrycznych.

Skrzynki zasilajgce to niewielki rozdzielnie elektryczne zabudowane w zaleznosci od
miejsca zainstalowania:

- wewnatrz stupéw dedykowanych do instalacji CCTV, DECT | nagtoénienia — 45szt.

- w obiektach muzealnych w miejscach niewidocznych dla zwiedzajacych {poddasze) w
metalowych obudowach w wykonaniu IP66 — 34szt.
Zaprojektowano dwa rodzaje skrzynek zasilajgeych: W SIERPC U

- typ A: zasilajgce tylko obwodd odbiorczy zainstalowanych w tej sami;@ ogggfak Eé‘égqg%@y
230VAC/12VAC systemdw CCTV i SSWIN. Do tych skrzynek zaliczamy t’::k/;:ewuﬁlzfax z_asﬂ'rma
zlokalizowane w stupach dedykowanych dla instalacji CCTV/DECT,;

- typ B: zasilajace obwdd odbiorczy zainstalowanych w tej samej obudowie zasilaczy
230VAC/12VAC systemow CCTV | SSWIN oraz listwy zasilajace 230VAC, zainstalowane w
szafkach typu rack 19”

Skrzynki zasilajgce wyposaZane sg w zabezpieczenia przeciwprzepieciowe klasy B+C.

9.16 Obwody odbiorcze

Obwody odbiorcze zasilajg odbiory koricowe instalacji elektrycznej:

- zasilacze 230VAC/12VDC systemow CCTV, SSWiN oraz DECT, zlokalizowane w skrzynkach
odbiorczych;

- listwy zasilajgce 230VAC w szafach 19"

Obwody odbiorcze beda zabezpieczone wytgcznikami  nadmiarowopradowymi,
zespolonymi z wylacznikami réznicowymi. Prad znamionowy cztonu nadmiarowopradowego
bedzie zalezny od mocy odbioru, prad znamionowy cztonu réznicowopradowego to 30mA.

Obwody odbiorcze wykonane beda kablem typu YKYzo 3x2,5mm?2.
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10 PRZEWODY I KABLE

10.1 Instalacje prowadzone na zewnatrz obiektow

W projektowanej instalacji kable i przewody elektryczne ukfadane beda gtéwnie pod
ziemia, w rowach kablowych o gtebokosci 0.8m, wykonywanych specjalnie dla tej instalacji. Z
tego powodu w instalacji uzyte zostana: |

- kable typu YKYzo 0,6/1kV {izolacja i opona PVC, z wydzielong zytg ochronng) o rdznych

przekrojach 2yt roboczych.

10.2 Instalacje prowadzone wewnatrz obiektow

W czeéci budynkowe] instalacji (wewnatrz budynkéw) przewody prowadzone beda na
drabinkach i w korytkach kablowych i tam zaprojektowano uzycie:

- przewody LgY 450/750V (izolacja PVC, zyta miediiana klasy 5 — gietka) — do wykonania
polaczeri pomiedzy zasilaczem UPS a rozdzielnig R.UPS oraz pomigdzy tablicg gtéwna nn
budynku ,,H” a rozdzielnig R.UPS

STAROSTWO POWIATOWE
wSIERPFCU

ul. Swistokrzyska 2a

08200 SLERP.C
el Hax 24 975E-01-00
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11 PROWADZENIE OKABLOWANIA

Dukty kablowe tras instalacji elektrycznych beda wykonane specjalnie i dedykowane

wylacznie dla tej instalacji.

11.1 Wewngtrz budynkdw

W czedci budynkowej instalacji (wewnatrz budynku ,,H”) przewody pomiedzy tablicg TG a
rozdzielnla R.UPS oraz przewody podigczeniowe zasilacza UPS do rozdzieleni R.UPS
prowadzone beda na drabinkach i w korytkach kablowych mocowanych do $cian, podiog i
sufitow wiadciwych. System metalowych kanatéw kablowych zostanie skutecznie uziemiony
do instalacji ekwipotencjalnej obiektu; bedzie tez zapewniona jego ciggtosé.

Przy rozprowadzeniu instalacji cbwoddw odbiorczych w obiektach muzealnych kable i

przewody prowadzone beda w rurkach elektroinstalacyinych mocowanych do konstrukgji

obiektu. STAROSTWO FOWIATOWE
\g SIERPCU
. ietokrzyska 2

11.2 Na zewngtrz pomieszczen Sé.x.%fﬂ%ioaffésé%p‘,%

“tal.ffax P4 275-91-007
Na zewnatrz pomieszczeri kable i przewody elektryczne uktadane begda gtéwnie pod

ziemia, w rowach kablowych o gtebokosci 0.8m, wykonywanych specjalnie dla tej instalacii.

11.3 Przepusty
Konieczne do wykonania przepusty wykonane bedg w postaci przepustéw kablowych
uszczelnianych materiatami ogniocodpornymi o klasie odpornosci ogniowej identycznej jak

materiat przegrody.
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12 BADANIA ODBIORCZE

Badania odbiorcze wykonanych instalacji powinny zostaé przeprowadzone zgodnie z
norma PN-HD 60364-6:2016-07 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie.”

W celu sprawdzenia czy zostaly spefnione wymagania ww. normy, sprawdzajacemu nalezy
udostepni¢ dokumentacje wraz ze schematami. W czasie sprawdzania nalezy zastosowal
érodki ostroznodci w celu zapewnienia bezpieczeristwa oséb oraz uniknigcia uszkodzen .

Sprawdzenie powinno byé¢ wykonane przez osobe wykwalifikowang a jego wynikiem

odpowiednie protokoty. W ramach sprawdzenia wykona¢ nalezy ogledzin-iREeP¥wIATOWE

wSIERPCU

. ul. Bwistokrzyska 2a
12.1 Ogledziny ?&%MAQ%A@;IE: RP.C
@/t 7591001

Ogledziny wykonane beda przed przystapieniem do préb, po odtaczeniu zasilania. %ja

one na celu potwierdzenie, ze zainstalowane na state urzadzenia elektryczne:
- spetniajag wymagania dotyczace bezpieczernstwa podane w odpowiednich normach,
- zostaly prawidtowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami niniejszej normy,
- nie maja widocznych uszkodzer wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa.

W zaleznosci od potrzeb sprawdzone zostang:

istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzadzen odfaczajacych ifaczacych,
- oznaczenie przewodow neutralnych i ochronnych,

- umieszczenie schematdw, takze informacyjnych lub podobnych informacgji

- oznaczenia obwoddw bezpiecznikdw, tacznikéw i zaciskow, itp.,

- poprawnos¢ potgczen przewoddw,

- dostep do urzadzen umozliwiajacych wygodna ich obstugg, identyfikacig i konserwacje

12.2 Préby
Przeprowadzone zostang w nastepujacej kolejnosci nizej wymienione proby dotyczace:
1) rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
2) samoczynnego wylaczenia zasilania,
Ad 1)
Rezystancja izolacji mierzona bedzie:
a) miedzy kolejnymi parami przewodow czynnych,

b} miedzy kazdym przewodem czynnym a ziemia,
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Ad 2)
Skutecznosé srodkdw ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wyltaczenie

zasilania sprawdzi¢ nalezy w nastepujacy sposob:

a) przeprowadzajgc pomiar impedancji petli zwarcia
b) sprawdzajac charakterystyki wspotdziatajacego urzadzenia ochronnego tj.
ogledzin nastawienia pradéw powodujgcych zadziatanie wytacznikéw i pradu

znamionowego hezpiecznika

c) wykonanie préb urzadzer réznicowopradowych

STARUSTWO POWIATOWE
w SIERPCU
ul. Swietokrzyska 2a

O@- 200 ALERPC
tel ffax P4 97501007
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13 UWAGI KONCOWE
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Przy wykonywéniu prac ziemnych dla doktadnej lokalizacji podziemnych urzadzen

nalezy wykonac przekopy kontrolne.

Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z istniejgcymi urzadzeniami
prowadzi¢ recznie w obecnodci uprawnionych przedstawicieli uzytkownikdw
jstniejgeych urzadzen podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego, a po

zakoriczeniu robét teren pozostawic w stanie czystym i uporzadkowanym.

Osprzet w rozdzielniach musi by¢ czytelnie i jednoznacznie oznaczony, np. za pomocg

drukarki etykiet typu DYMO 2000.

Instalacje elektryczne musi wykonac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia

elektryczne do 1 kV.

STAROSTWO POWIATOWE

W czasie prac nalezy przestrzegac przepisow BHP i p.poz. wSIERBCU
ul. Swietokrzyska 2a

Catosé rohdt musi byé wykonana zgodnie z Polskimi Normami, p%k}_gﬁf%@ﬁgﬁfﬁ%

wytyeznymi Inwestora.

Zastosowane materialy musza posiadac stosowne atesty | swiadectwa dopuszczenia

do stosowania w Polsce.




15 OBLICZENIA SPRAWDZAJACE

Ze wzgledu na znaczng ilo$é niezbednych do wykonania obliczert sprawdzajgcych dane do

ich wykonania, obliczenia i wnioski wykonano w postaci Tabel Obliczen.

15.1 Zabezpieczenia przed skutkami przecigzen

Urzadzenia zabezpieczajgce przewody przed skutkami przecigzen musza by¢ tak dobrane,
aby w przypadku przeptywu praddéw o wartosci wigkszej od dtugotrwate] obcigzalnosci
pradowej przewoddéw nastepowato ich dziatanie zanim wystagpi nadmierny wzrost
temperatury iyt przewodow i stykow.,

Wymagania te uwaza sie za spetnione, jedli sg zachowane ponizsze warunki:

IB < lrZ (1)
I, <145 +1, (2) STAROSTWO POWIATOWE
wEIERPCY
e ul. Swistokrzyeks 2a
08200 SIERPC
Iz - prad obliczeniowy odbioréw [A] T

I; - obcigzalnosé dtugotrwata zabezpieczanych przewodow [A]

I; - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego obwdd [A]

W Tabelach Obliczert wykorzystano warunki (1) i (2) do sprawdzenia zabezpieczenia

przewoddéw przed skutkami przecigzen.

15.2 Ochrona przed dotykiem posrednim

W projektowanej instalacji stosujemy ochrone przed dotykiem posrednim, polegajgca na
samoczynnym szybkim wylaczeniu zasilania. Urzadzenia ochronne powinny w bardzo krétkim
czasie wylaczyé samoczynnie zasilanie obwodu lub urzadzenia chronionego. Dla
projektowanej instalacji jako ten czas przyjeto 0,2 sekundy.

Poniewaz projektowana instalacja jest siecig o ukfadzie TN-S, samoczynne szybkie
wytgczenie zasilania realizujemy z zastosowaniem aparatow:

- przetezeniowych {nadpradowych) — wytgczniki i bezpieczniki;

- rdznicowopradowych (prad réznicowy 30mA).

Skutecznos¢ dziatania zabezpieczenia okresla ponizszy warunek:

Zex I, = Uy (3)

gdzie
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Zs -impedancja petli zwarciowej [Q)]
1, -pradzapewniajgcy odpowiednio szybkie zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego [A]

Uy - napiecie znamionowe sieci wzgledem ziemi [V]

Dla obwoddw wyposazonych w wylgczniki réznicowopradowe warunek (3) wyglada

nastepujgco:
U 230 STAROSTWO POWIATOWE
Zs < —0—>ZSS—————+ZSS 7666 waRIERPCU
I, 0,03 ul. Swintokrzyska 2a

08,200 SLE RP.C
tel fax 24 275-01-00

i jest spetniony w kazdym miejscu projektowanej instalacji

W Tabelach Obliczeri wykorzystano warunek (3) do sprawdzenia skutecznosci ochrony

przed dotykiem posrednim.

15.3 Oznaczenia uzywane w Tabelach Obliczen

Ponizej przedstawiono legende oznaczen uzywanych w Tabelach Obliczen:

P - moc czynna odbioréw
L - dtugosd linii zasilajgcej lub obwodu
s - przekrdj zyty linii zasilajacej {obwodu},

typ kabla - rodzaj kabla, przewodu lub zabezpieczenia obwodu lub rozdzielnt,
lad - obciazalnos¢ diugotrwata zastosowanego kabla, przewodu,
kp - wspdtezynnik  poprawkowy zaleiny od ilosci przewoddéw lub kabli

zgrupowanych w rurze lub korytku,

Iz - obcigzalnosé dlugotrwata po uwzglednieniu kp,

le - prad obliczeniowy obcigienia,

Typ - typ/charakterystyka urzadzenia zabezpieczajacego,

In - prad znamiowy zabezpieczenia obwodu lub lini zasilajacej

k - krotnodé pradu znamiowego, odczytana z charakterystyki, zapewniajgca

zadziatanie zabezpieczenia w czasie ponizej twy§ : 0,2s (obwody odbiorcze) lub 5s (WLZ)
Tyt - prad zapewniajgcy wylgczenie zabezpieczenia w czasie ponize] twyt

AU - spadek napiecia liczony jako suma spadkdw od tablicy gtéwnej TG
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2, - impedancja petli zwarcia, liczona do TG
Uo/Z, - sprawdzenie warunku ochrony przed porazeniem dla sieci /TN-S

I2 - prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

15.4 Tabele obliczen sprawdzajgcych

STAROSTWO POWIATOWE
w SIERPCU
ul. Swigtokrzyska 2a

08.-.200. 5.1 E RP.C
Ttelffax 24 275-91-00
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16 LISTA KABLOWA

Lp. |Poczatek |Koniec|Opis Dlugosé [m] Ka'bellprze'wéd
1 Tablica gléwna nN budynku "H"

1.1 TG R.UPS |Linia zasilajgca R.UPS: praca 3-fazowa 10 3* LgY 1x25
1.2 TG R.UPS |linia zasilajgca R.UPS: praca 1-fazowa 10 2% Lg¥Y 1x50
2 Rozdzielnia R.UPS

21| R.UPS UPS |Linia zasilajgca UPS - wejicie gtowne 4 3* LgY 125

2.2 | R.UPS | UPS |liniazasilajaca UPS - wejscie bypass vk e 2% LgY x50

23| UPS | R.UPS |Linia zasilajaca UPS - wyjicie SFARGE TN T

2.4 R.UPS R.1 [Budynek H: Serwerownia 2" . ;

251 RUPS R.2 |l Zespdt Karczemny

2.6 R.UPS R.3 [Budynek B: Posterunek Ochrony

27| R.UPS R.4 |Budynek D: Konserwatorski 75 YKYio0 3x16

2.8 RUPS R.5 |V Zagroda z lzdebna 400 YKYzo 3x50

3 Rozdzielnia strefowa R.1

3.1 R.1 R.1.1 |Budynek "H" szafa 19" A 10 YKYzo 3x6
3.2 R.1 R.1.2 |Budynek "H" szafa 19" B 10 YKY2o 3x6
3.3 R.1 R.1.3 |Budynek "H" Centrum konferencyjne 20 YKYzo 3x2,5
3.4 R.1 R.1.4 |[Budynek "C" Administracyiny 70 YKYzo 3x2,5
35 R.1 R.1.5 |Budynek"I" Dziatu Ethograficznego 75 YKYzo 3x6
3.6 R.1 R.1.6 |XVIZespot Dworski - Dwor 150 YKYZ0 3x4
3.7 R.1 R.1L7 [XV|Zespdt Dworski - Kaplica 190 YKYio 3x4
3.8 R.1 R.1.8 |Budynek "G" 150 YKYzo 3x4
3.9 R.1 R.1.9 |Stup S07 140 YKYzo 3x2,5

3.10] R4 R.1.10 |Stup S08 160 YKYzo 3x2,5

3.11] R.A R.1.LL |Stup S09 205 YKYzo 3x2,5
4 Rozdzielnia strefowa R.2 . S

4.1 R.2 R.2.1 {ll Zespdt Karczemny - Chatupa z Drwat 25 YKYZzo 3x4
4.2 R.2 R.2.2 ill Zespdt Karczemny - Karczma z Sochocina 75 YKYZ0 3x4
4.3 R.2 R.2.3 1l Miyn 245 YKYzo 3x4
4.4 R.2 R.2.4 iStup 536 55 YKYzo 3x4
4.5 R.2 R.2.5 |Stup 537 35 YKYzo 3x4
4.6 R.2 R.2.6 [Stup 538 80 YKYzo 3x2,5

4.7 R.2 R.2.7 |Stup SO1 230 YKYzo 3x2,5

4.8 R.2 R.2.8 |Stup Studzieniec 270 YKYzo 3x2,5
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Lp. |Poczatek| Koniec |Opis Dtugoéé [rﬁ] Kabel/przewéd
5 Rozdzielnia strefowaR.3
5.1 R.3 R.3.1 |Budynek"B" - Posterunek Ochrony 10 YKYZo 3x4
5.2 R.3 R.3.2 |Budynek "B" - Posterunek Ochrony 10 YIKYZo 3x4
53 R.3 R.3.3 |Budynek"B" - Posterunek Ochrony 10 YKYzo 3x2,5
5.4 R.3 R.3.4 |Budynek"A" - Kasa G AT YKYio 3x4
55| R3 R.3.5 |Stup S06 i YKYz0 3x4
5.6 R.3 R.3.6 |Stup S44 ) YKY70 3x4
5.7 R.3 R.3.7 [Stup§32 Q.g - ?06_ 0 YKYzo 3x4
5.8 R.3 R.3.8 |Stup 533 “fel Max P4 P7E-O1 -ﬁ(‘"' 240 YKYZo 3x2,5
5.9 R.3 R.3.9 |Stup 534 30 YKYZo 3x2,5
6 Rozdzielnia strefowa R.4
6.1 R.4 R.4.1. |Budynek "D" - Konserwatorski 10 YIC¥Z0 3x4
6.2 R.4 R.4.2 |Budynek"E" - Stajnia 30 YKYZo 3x4
6.3 R.4 R.4.3 |Budynek"F"- GaraZ 80 YKYZo 3x4
6.4 R.4 R.4.4 |Budynek Wiaty 110 YKYZo 3x4
6.5 R.4 R.4.5 |Stup S02 310 YKYzo 3x4
6.6 R.4 R.4.6 |Stup 503 100 YKYZo 3x2,5
6.7 R.4 R.A7 {Stup S04 65 YKYZo 3x2,5
6.8 R.4 R.4.8 |Stup 505 250 YKYZzo 3x2,5
6.9 R.4 R.4.9 |Stup S35 240 YKYio 3x2,5
7 Rozdzielnia strefowa R.5
7.1 R.5 R.5.1 |V Zagrodazizdehna 1 YI(Yio 3x16
7.2 R.5 R.5.2 VIl Zagroda z Rzeszotar Zawad 110 YKYia 310
7.3 R.5 R.53 |IX Zagrodaz Ostrowa 180 YIKYzo 3x10
7.4 R.5 R.5.4 |XlZagroda z Ligéwka 270 YKYio 3x10
7.5 R.5 R.5.5 |Xlll Zagroda z Rzeszotar Chwat 350 YIKYzo 3x10
7.6 R.5 R.5.6 |XIV Zagroda z Rembowa 480 YIKYio 3x25
7.7 R.5 R.5.7 {XVIII Dwdrz Uniszek Zawadzkich 690 YIKYzo 3%25
7.8 R.5 R.5.8 |Droga 770 YIKY20 3x25
8 Podrozdzielnia strefowa R.5.1
a1 R.5.1 R.5.1.1 |lll Kosciot - Kosclot 180 YKYzo 3x4
8.2 R.5.1 R.5.1.2 |l Koécidt - Dzwonnica 130 YKYzo 3xd
8.3 R.5.1 R.5.1.3 |IV Zagroda z Rempina - Chatupa 90 YKYzo 3xd
8.4 R.5.1 R.5.1.4 |V Zagrodazlzdebna - Chatupa 50 YKYzo 3xd
8.5 R.5.1 R.5.1.5 |VIZagrodaz Czermna - Chatupa 30 YKYio 3x2,5
8.6 R.5.1 R.5.1.6 |StupS10 160 YKYzo 3x2,5
8.7 R.5.1 R.5.1.7 |Stup 511 120 YKYzo 3x2,5
8.8 R.5.1 R.5.1.8 |Stup 512 50 YKYz20 3x2,5
8.9 R.5.1 R.5.1.9 [Stup513 15 YKYzo 3x2,5
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Lp. |Poczatek| Koniec |Opis | Dlugoéé [m] I(abel/przéWéd

9 Podrozdzielnia strefowa R.5.2

9.1 R.5.2 | R.5.2,1 VIl Zagroda z Rzeszotar Zawad - Chatupa 15 YKYzo 3x2,5

9.2 R.5.2 | R522|StupS14 90 YKYzo 3x2,5

93 | R52 |R5.2.3|[Stups3o STARGSTWE peymm 10150 YKY20 3x2,5

9.4 | R5.2 |R5.2.4|Stup540 W SIERpe PO Vivio 325

i :‘:;ﬁwf@tokr.zysk;_?ﬁ

10 Podrozdzielnia strefowa HeB.3ax 5.4 E?‘ ,:E' RPc

10.1 | R.5.3 | R.5.3.1|IX Zagroda z Ostrowa - Chatupa 1T 90 YKY:o 3x2,5
10.2{ R.5.3 | R.5.3.2 |X Zagroda z Dzierzaini - Chatupa 50 YKYz0 3x2,5
10.3| R.5.3 | R.5.3.3 |X Zagroda z Dzierzgzni - Spichlerz 25 YKYzo 3x2,5
10.4 | R.5.3 | R.5.3.4 |X Zagroda z Dzierzgzni - Gotebnik 40 YKYz0 3x2,5 -
10.5 R.5.3 R.5.3.5 |Stup 515 15 YKYz0 3x2,5
10.6 R.5.3 R.5.3.6 |Stup 516 45 YKYzo 3x2,5

11 Podrozdzielnia strefowa R.5.4

11.1| R.5.4 | R5.4.1|Xl Zagroda z Ligdwka ~ Chatupa 45 YKYzo 3x2,5
11.2 R.5.4 | R.5.4.2 [Stup 517 30 YKYz0 3x2,5

12 Podrozdzielnia strefowa R.5.5

12.1] R.5.5 | R.5.5.1 |[XIll Zagroda z Rzeszotar Chwat - Chatupa 3 YKYzo 3x2,5
12.2 | R.5.5 [ R.5.5.2 |XlIll Zagroda z Rzeszotar Chwat - Stodota 25 YKYzo 3x2,5
12.3 R.5.5 R.5.5.3 |XIl Chatupa z Jonnego 35 YKYzo 3x2,5
12.4 R.5.5 R.5.5.4 |Stup S18 20 YKYzo 3x2,5
12.5 R.5.5 R.5.5.5 |Stup 519 45 YKYzo 3x2,5

13 Podrozdzielnia strefowa R.5.6

13.1] R.5.6 | R.5.6.1{XIV Zagroda z Rembowa - Chatupa 40 YKYzo 3x2,5
13.2 | R.5.6 | R.5.6.2 |XIV Zagroda z Rembowa - Wiatrak 195 YKYzo 3x4
13.3 R.5.6 R.5.6.3 [XV Chatupa ze Stupii 80 YKYZzo 3x2,5
134 R.5.6 | R.5.6.4 |StupS21 60 YKYz0 3x2,5
13.5 R.5.6 | R.5.6.5|Stup S22 98 YKYzo 3x2,5
13.6 R.5.6 | R.5.6.6 [Stup 526 50 YKYzo 3x2,5
13.7 R.5.6 R.5.6.7 [Stup S27 15 YKYzo 3x2,5
13.8 R.5.6 R.5.6.8 {Stup 528 80 YKYzo 3x2,5
13.9 R.5.6 R.5.6.9 |Stup S29 115 YKYzo 3x2,5
13.10| R.5.6 |R.5.6.10|5tup S30 230 YIKYzo 32,5
13.11| R.5.6 |R.5.6.11|Stup S31 260 YKYzo 3x2,5

41




Lp. |Poczatek| Koniec |Opis Dtugoéé [m] | Kabel/przewéd

14 Podrozdzielnia strefowa R.5.7 ‘

14.1 R.5.7 R.5.7.1 [XVIII Dwér z Uniszek Zawadzkich - Chatupa 2 YKYzo 3x2,5
14.2 | R.5.7 R.5.7.2 |XVIII Dwor z Uniszek Zawadzkich - Chatupa 2 YKYzo 3x2,5
14.3 R.5.7 R.5.7.3 |Stup 523 105 YKYzo 3x2,5
144 | R.5.7 R.5.7.4 |StupS24 75 YKYZo 32,5
14.5 R.5.7 R.5.7.5 |Stup 525 55 YKYzo 3x2,5

15 Podrozdzielnia strefowa R.5.8

15.1 R.5.8 R.5.8.1 [Stup S41 3 YKYzo 3x2,5
15.2 R.5.8 R.5.8.2 |Stup 520 14 YKYzo 3x2,5

16 Podrozdzielnia strefowa R.5.9 o
16.1 | R.5.8.3 |R.5.8.3.1|XVII Polana - WC e s cesemnnd i o | YKYZ03x2,5
16.2 | R.5.8.3 |R.5.8.3.2|XVIl Polana - WC R M B AT R0 3x2,5
16.3 | R.5.8.3 |R.5.8.3.3[Stup 542 ol Swielok e | YKY20 32,5
16.4 | R.5.8.3 |R.5.8.3.4(5tup 543 Moﬂ..r.z.ﬂ@» B EROPPC | YKYZo 3x2,5

e a2 A7 7R 07500

17 Skri'vnki“z'asiulajqce rozdzielni strefowéj' R1 |

17.1 | R.1.3 | R.1.3.1 |Budynek "H" Centrum konferencyjne 1 YKYzo 3x2,5
17.2 | R.1.4 | R.1.4.1 |Budynek "C" Administracyjny 1 YKYzo 3x2,5

1173 R.15 R.1.5.1 |Budynek "I" Dziatu Etnograficznego 1 YKYzo 3x2,5

17.4 | R.15 R.1.5.2 [Budynek "I" Dziatu Etnograficznego 2 YKYzo 3x2,5
17.5 R.1.6 R.1.6.1 [XV] Zespdt Dworski - Dwor 1 YKYZzo 3x2,5
176 | R.1.6 R.1.6.2 [XVIZespodt Dworski - Dwor 2 YKYzo 3x2,5
17.7 | R.1L7 | R17.1 |XVIZespdt Dworski - Kaplica 1 YKYZzo 3x2,5
17.8 R.1.8 R.1.8.1 |Budynek "G" 1 YKYzo 3x2,5
17.5 R.1.8 R.1.8.2 |Budynek "G" 2 YKYzo 3x2,5
1710 R.1.9 R.1.9.1 [Stup SO7 1 YKYzo 3x2,5
17.11| R.1.10 |R.1.10.1|Stup SO8 1 YKYzo 3x2,5
17.12| R.1.11 |R.1.11.1 |Stup SO9 1 YKYzo 3x2,5

18 o Skrzynki zasiléjacé kozdzielni strefowej R.2 L
18.1 R.2.1 R.2.11 |l Zespdt Karczemny - Chatupa z Drwat 1 YKYz0 3x2,5
18.2 1 R.2.2 R.2.2.1 |It Zespot Karczemny - Karczma z Sochocina 1 YKYZo 3x2,5
18.3 R.2.3 R.2.3.1 |l Wityn 1 YKYzo 3x2,5
18.4 R.2.3 R.2.3.2 [l Miyn 2 YKYzo 3x2,5
18.5 R.2.4 R.2.4.1 [Stup S36 1 YKYZzo 3x2,5
18.6 R.2.5 R.2.5.1 |Stup 537 1 YKYzo 3x2,5
18.7 R.2.6 R.2.6.1 {Stup S38 1 YKYz0 3x2,5
18.8 R.2.7 R.2.7.1 {Stup S01 1 YKYzo 3x2,5
18.9 | R.2Z.8 | R.2.8.1 {Stup Studzieniec 1 YKYio 3x2,5
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Lp. |Poczatek| Koniec |Opis Dtugoéé [m] | Kabe I/przeWéd
19 Skrzynki zasilajgce rozdzielni strefowej R.3 '
19.1| R.3.3 R.3.3.1 [Budynek "B" - Posterunek Ochrony 10 YKYZzo 3x2,5
19.2 | R.3.4 | R.3.4.1 |Budynek"A" - Kasa 1 YKYio 3x2,5
19.3| R.3.4 R.3.4.2 [Budynek"A" - Kasa 2 YKYzo 3x2,5
19.4| R.3.5 | R3.5.1 |StupS06 1 YKYz0 3x2,5
19.5} R.3.6 | R.3.6.1 |StupS44 1 YKYio 3x2,5
19.6 1 R37 | R37.1 |StupS32 1 YKYzo 3x2,5
19.7¢ R.3.8 | R3.8.1 [StupsS33 1 YKYzo 3x2,5
19.8| R.3.9 | R3.9.1 [StupS34 1 YKY20 3%2,5
20 Skrzynki zasilajgce rozdzielni strefowej R.4
20,1 R.4.1 | R.4.1.1 [Budynek "D" - Konserwatorski 1 YKYzo 3x2,5
20.2 | R4.2 | R4.2.1 |Budynek "E" - Stajnia 1 YKYzo 3x2,5
203 | R4.2 | R4.2.2 |Budynek "E" - Stajnia 2 YKYio 3x2,5
20.4 | R.4.3 | R.4.3.1 |Budynek"F" - Garaz 1 YKYzo 3x2,5
20.5 | R.4.4 | R.4.4.1 |Budynek Wiaty oy s ey neear AR 1 YKYZ0 3x2,5
20.6 | R.4.5 | R4.5.1 [StupS02 A e b B 1 YKY20 3x2,5
207 | R.46 | R46.1 |StupSO3 ul ‘é\;ié{;l:r\znv&awza 1 YKYzo 3x2,5
20.8| R.4.7 | R.4.7.1 |Stup S04 0R.-.200 SIERPE 1 YKYzo 3x2,5
209 | R.4.8 [ R4.8.1 [Stupsos N YKY20 3x2,5
20.10| R.4.9 | R.4.9.1 [Stup S35 1 YKYzo 3x2,5
21 Skrzynki zasilajgce podrozdzielni strefowej R.5.1
21.1 | R.5.1.1 [R50 (1 Kodcidt - Koscidt 1 YKYio 3x2,5
21.2 | R.5.1.2 [R.5.1.2.1{1l Kosécidt - Dzwonnica 1 YKYzo 3x2,5
21.3 | R.5.1.3 |R.5.1.3.1{IV Zagroda z Rempina - Chatupa 1 YKYzio 3x2,5
21.4 | R.5.1.4 [R.5.1.4.1{V Zagroda z lzdebna - Chatupa 1 YKYzo 3x2,5
21.5 | R.5.1.5 [R.5.1.5.1{VI Zagroda z Czermna - Chalupa 1 YKYzo 3x2,5
21.6 | R5.1.6 |R.5.16.1|StupS10 1 YKYzo 3x2,5
21.7 | R.5.1.7 |R.5.1.7.1|5tup 511 1 YKYzo 3x2,5
21.8 | R.5.1.8 |R.5.1.8.1|5tup 512 1 YKYzo 3x2,5
21.9 | R.5.1.9 |R.51.9.1|Stlup 513 1 YKYZo 3x2,5
22 Skrzynki zasilajace podrozdzielni strefowej R.5.2 o
22.1 | R.5.2.1 [R.5.2.2.1|VIl Zagroda z Rzeszotar Zawad - Chatupa 1 YKYz0 32,5
22.2 | R52.2 |R.5.2.2.1|5tupS14 1 YKYzo 3x2,5
22.3 | R.52.3 |R.5.2.3.1|5tup S39 1 YKYzo 3x2,5
22.4 | R.5.2.4 |R.5.2.4.1|5tup S40 1 YKYzo 3x2,5
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Lp. [Poczatek| Koniec |Opis !D’fugoéé [m] | Kabel/przewéd
23 Skrzynki zasilajace pbdrozdziélni strefowej R.5.3 ) :
23.1| R.5.3.1 | R5.3.1.1 |IX Zagroda z Ostrowa - Chatupa 1 ¥KYio 3x2,5
23.2 | R.5.3.2 | R5.3.2.1 |X Zagroda z Dzierzgzni - Chatupa 1 YKYio 3x2,5
23.3 | R.5.3.3 | R.5.3.3.1 |X Zagroda z Dzierzgini - Spichlerz 1 YKYzo 3x2,5
23.4 | R5.3.4 | R5.3.4.1 |X Zagroda z Dzierzaini - Gotebnik 1 YKYzo 3x2,5
23.5| R.5.3.5 | R5.3.5.1 |StupS15 1 YKYzo 3x2,5
23.6 | R.5.3.6 | R53.6.1 |StupSi6 1 YiKYzo 3x2,5
24 Skrzynki zasilajgce podrozdzielni strefowej R.5.4
24.1 | R.5.4.1 | R.5.4.1.1 Xl Zagroda z Ligdwka - Chatupa YKYio 3x2,5
24.2 | R54.2 | R5.4.2.1 |Stup 517 YKYzo 3x2,5
25 . Skrzynki zasilajaicé_ bbdrozdzie"lni' sffefbwej R.5.5
25.1 | R.5.5.1 | R.5.5.1.1 [XIll Zagroda z Rzeszotar Chwat - Chatupa 1 YKYzo 3x2,5
25.2 | R.55.2 | R.5.5.2.1 [XIll Zagroda z Rzeszotar Chwat - Stadota .., oo )
25.3 | R5.53 | R553.1 |[XIl Chatupa z Jonnego VIARUSTWOTOW,
25.4 | R.5.5.4 | R.5.5.4.1 |Stup 518 U Slinin
25.5| R5.5.5 | R555.1 |Stup 519 09200, S.1|E BQEEIX2,5
I 7E% 24 0350100
26 Skrzynki zasilajace podrozdzielni strefowej R5.6 '
26.1 | R.5.6.1 | R.5.6.1.1 iXIV Zagroda z Rembowa - Chatupa 1 YKYZz0 3x2,5
26.2 | R.5.6.2 | R.5.6.2.1 |XIV Zagroda z Rembowa - Wiatrak 1 YKYz0 3x2,5
26.3 | R.5.6.3 | R.5.6.3.1 [XV Chatupa ze Stupii 1 YKYz0 3x2,5
26.4 | R.5.6.4 | R.5.64.1 |StupS21 1 YKYzo0 3x2,5
26.5 | R.5.6.5 | R5.6.5.1 |StupS522 1 YKYzo 3x2,5
26.6 | R.5.6.6 | R5.6.6.1 |Stup 526 1 YKYzo 3x2,5
26.7 | R.5.6.7 | R5.6.7.1 |Stup 527 1 "YKYzo 3x2,5
26.8 ) R.5.6.8 | R.56.8.1 |Stup 528 1 YKYzo 3x2,5
26,9 | R56.9 | R569.1 |StupS29 i YKYzo 3x2,5
26.10| R.5.6.10 1 R.5.6.10.1 [Stup S30 1 YKYzo 3x2,5
26.11| R.5.6.11 | R.5.6.11.1 |Stup 531 1 YKYzo 3x2,5
27 Skrzynki zasilajace podrozdzielni strefowej R.5.7 o .
27.1 1 R5.7.3 | R57.3.1 [Stup 523 YKYzo 3x2,5
27.2 | R5.7.4 | R574.1 |StupS24 YKYzo 3x2,5
27.3 | R57.5 | R57.51 |Stup 525 YKYzo 3x2,5
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Lp. Poczgtek Koniec |Opis | Dlugosé [m] I(abel/przeWéd
28 Skrzynki zasilajace podrozdzielni strefowej R.5.8

28.1 R.5.8.1 R.5.81.1 [Stup $41 YKYzo 3x2,5

28,2 R.5.8.2 R.5.8.2.1 {StupS20 YKY2z0 3x2,5
29 Skrzynki zasilajace dodatkowej podrozdzielni strefowe| R.5.8

29.1 R.5833 | R.583.3.1 |Stup542 1 YKYio 3x2,5
29.2 R.5834 | R.58.3.4.1 |Stups43 1 YKYio 3x2,5
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17 ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIALOW

TABELA 1, MATERIALY PODSTAWOWE

Lp. |Material/element llosé! Im
1 |Rozdzielnia TG 1
1.1 | wktadka bezpiecznikowa 80A, typ gG 3 | szt
1.2 | Podstawa roztacznika bezpiecznikowego 1604, 1-bieg. 1 | szt

1.3 | Wikiadka bezpiecznikowa 160A, typ gG STARDETWD P AT
1.4 | Przewdd LgY 1x50mm?, 450/750V, kolor czarny w ST E RB{ tho.

1.5 | przewdd LgY 1x50mm?, 450/750V, kolor niebieski (L)lagi) .‘f’é‘ﬂ?ﬁ’fﬂ‘ SE?@S =
: ! A ks LI,

1.6 | przewdd LgY 1x50mm?, 450/750V, kolor #6tto-ziclony el ffax 24 7154 1r30
1.7 | Przewdd LgY 1x25mm?, 450/750V, kolor czarny 30 | mb.
2 | Rozdzielnia R.UPS o o
2.1 | Obudowa natynkowa, IP20 1 | kpl
2.2 | Roztacznik izolacyjny 80A, 3-biegunowy 1 | szt
2.3 | Roztacznik izolacyjny 160A, 1-biegunowy 2 | szt
2.4 | Roztacznik izolacyjny 160A, 1-biegunowy z blokadg ruchu 1 | szt
2.5 | Lampka sygnalizacyjna obecnoéci napiecia, 230VAC 10 | szt
2.6 | Przewdd LgY 1x50mm?, 450/750V, kolor czarny & | mb.
2.7 | Przewdd LgY 1x50mm?, 450/750V, kolor niebieski mb.
2.8 | Przewdd LgY 1x50mm?, 450/750V, kolor zéito-zielony mb.
2.9 | Przewdd LgY 1x25mm?, 450/750V, kolor czarny 12 | mb.
2.10 | Podstawa rozigcznika bezpiecznikowego, 1-bieg. do 100A szt.
2.11 | wkiadka roztacznika bezpieczhikowego, 16A, typ gl szt,
2.12 | Wkiadka roztacznika bezpiecznikowego, 32A, typ gL szt.
2.13 | Wktadka roztgcznika bezpiecznikowego, 63A, typ gl szt.
2.14 | Kabel elektryczny YKYzo 3x50mm?, 0,6/1kV 400 | mb.
2.15 | Kabel elektryczny YKY20 3x35mm?, 0,6/1kV 2 | mb.
2.16 | Kabel elektryczny YKYzo 3x25mm?, 0,6/1kV 200 | mb.
2.17 | Kabel elektryczny YKYzo 3x16mm?, 0,6/1kV 245 | mb.

3 | Zasilacz UPS -
31 Zasilacz UPS o mocy 30kVA, uktad 3f/1f, czas autonomii min.10min. przy 1 | kpl
100% obcigzeniu, wyposazony w karte SNMP

3.2 | Wytgcznik (przycisk) awaryjny UPS (EPO) w wykonaniu nasciennym 1 | szt
3.3 | Kabel ogniodporny HDGs 2x1 PH90 80 | mb.

WE




TABELA 1. MATERIALY PODSTAWOWE -cd.1

Lp. | Materiat/element llogé | Im
4 | Rozdzielnie strefowe R.1 - R.5 .
4.1 | Obudowa stojgca izolacyjna, IPS5 kpl.
4.2 | Roztacznik izolacyjny 100A, 1-bieg. sz,
4.3 | Lampka sygnalizacyjna obecnosci napiecia, 230VAC 5 szt.
4.4 | Ochronnik przeciwprzepieciowy klasy B+C, 2-bieg.  STAROSTWO POWIAT 9w | kpl.
4.5 [ 'Wytgcznik instalacyjny 2A, char.B, 1-bieg. W STE RPOU 5 szt.
UL SWIRTDRTZVSE RE 23
4.6 | Wylacznik instalacyjny 204, char.C, 2-bieg. 08.-200. SLE Rof O szt.
4.7 | Podstawa roztgcznika bezpiecznikowego, 1-bieg. do 100A welftax 24 275-61-000 49 | g,
4.8 | Wktadka roztgcznika bezpiecznikowego, 25A, typ gl 1 szt.
4.9 | Wkitadka roztacznika bezpiecznikowego, 16A, typ gl 8 szt,
4.10 | Witadka roztgcznika bezpiecznikowego, 6A, typ gl 32 | szt
4.11 | Wytacznik instalacyjny z cztonem réznicowopradowym, C13A/0,03A, typ AC 2 szt.
4.12 | Wylacznik instalacyiny z czfonem rdinicowopradowym, C10A/0,03A, typ AC 2 szt.
4.13 | Kabel elektryczny YKYzo 3x25mm?, 0,6/1kV 1940 | mb.
4.14 | Kabel elektryczny YKYzo 3x16mm?, 0,6/1kV 1 | mb
4.15 | Kabel elektryczny YKYzo 3x10mm?Z, 0,6/1kV 910 | mb.
4.16 | Kabel elektryczny YKYzo 3x6mm?, 0,6/1kv 95 | mb.
4.17 | Kabel elektryczny YKYZo 3x4mm?, 0,6/1kV 2100 | mb.
4,18 | Kabel elektryczny YKYZo 3x2,5mm?, 0,6/1kV 2110 | mb.
5 | Podrozdzielnie strefowe R.5.1 - R.5.8 -
5.1 | Gbudowa stojaca izolacyjna, IP55 8 kpl.
5.2 |Roztgeznilk izolacyjny 1004, 1-bieg. 8 szl
5.3 {Lampka sygnalizacyjna obecnosci napiecia, 230VAC 8 szt.
5.4 | Ochronnik przeciwprzepieciowy klasy B+C, 2-bieg. 8 | kpl.
5.5 | Wylgcznik instalacyjny 2A, char.B, 1-bieg. 8 szt.
3.6 | Wylfgcznik instalacyjny 20A, char.C, 2-bieg. 8 szt.
5.7 | Podstawa roztgcznika bezpiecznikowego, 1-bieg. do 100A 42 szt
5.8 | Wkiadka roztacznika bezpiecznikowego, 6A, typ gL 42 szt.
5.9 | Wylacznik instalacyjny z czionem réznicowopradowym, C4A/0,03A, typ AC 1 szt.
5.10 | Wylgcznik instalacyjny z cztonem réznicowopradowym, C2A/0,03A, typ AC 1 szt,
5.11 | Kabel elektryczny YKYZo 3x4mm2, 0,6/1kv 645 | mb,
5.12 | Kabel elektryczny YKYzo 3x2,5mm2, 0,6/1kvy 2412 | mb.
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TABELA 1. MATERIALY PODSTAWOWE -cd.2

Lp. |Materiat/element llos¢ | Jm
6 | Dodatkowa podrozdzielnia strefowa R.5.8.1 '
6.1 | Obudowa stojaca izolacyjna, IP55 1 kpl.
6.2 | Roztgcznik izoiacyjny 1004, 1-hieg. 1 szt.
6.3 | Lampka sygnalizacyjna obecnosci napiecia, 230VAC 1 szt.
6.4 | Ochronnik przeciwprzepieciowy klasy B+C, 2-bieg. MARG@T‘Y? E%Wiiﬁ'ﬁfﬁ%?ﬁpl.
6.5 | Wytacznik instalacyjny 2A, char.B, 1-bieg. L, %vfie;—i'tgkgfzi; :Jf%& szt.
6.6 | Wytacznik instalacyjny 204, char.C, 2-bieg. ?ﬁ;é‘g%ﬁa,;':,ﬁ' ?_’P;‘l% szt.
6.7 | Podstawa roztgcznika bezpiecznikowego, 1-bieg. do 100A 2 et
6.8 | Widadka roztgcznika bezpiecznikowego, 6A, typ gl pi szt.
6.9 Whytacznik instalacyjny z cztonem réznicowopradowym, C2A/0,03A, typ AC 2 578,
6.10 | Kabel elektryczny YKYzo 3x2,5mm2, 0,6/1kV 175 | mb,
7 | Skrzynki zasilajace i obwody odbiorcze
7.1 i Obudowa metalowa IPG5 34 lepl.,
7.2 | Roztacznik izolacyjny 1004, 1-bieg. 79 szt,
7.3 | Lampka sygnalizacyjna obecnosci napiecia, 230VAC 79 | szt
7.4 | Ochronnik przeciwprzepieciowy klasy B+C, 2-bieg. 79 | szt
7.5 | Wylgcznik instalacyjny 2A, char.B, 1-bieg. 79 szt.
7.6 | Wytacznik instalacyjny 20A, char.C, 2-bieg. 79 szt.
7.7 | Wytacznik instalacyjny z cztonem rdznicowoprgdowym, C10A/0,03A, typ AC 1 szt.
7.8 Wytacznik instalacyjny z cztonem réznicowopradowym, C2A/0,03A, typ AC 82 szt.
7.9 | Kabel elektryczny YKYzo 3x2,5mm2, 0,6/1kV 98 mb.
8 | Materialy instalacyjne - 1 | kpl.
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Schemat Ogélny Instalacji Elektrycznej
Trasa przewoddw w kanalizacji teletechnicznej !
Schematy rozdzielni elektrycznych !
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